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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N° 065/2022

(QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3.° TRIMESTRE DE 2022

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do Concelho de Vila
Velha de Rodao rerna piblico, os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de
conformidade com as normas de qualidade da agua, relativos ao 3.° trimestre de 2022, em
cumprimento do disposto no artigo 17.°, do Decreto-Lei n.° 152/2017. de 7 de dezembro, os
quais constam dos seguintes anexos:

- Relatorio da qualidade da agua para consumo humano;

- Mapa de resultados da qualidade da agua para consumo humano no Municipio de
Vila Velha de Rodao elaborado pelo laboratorio CESAB;

- Torna publico ainda o mapa de resultados da qualidade da agua remetido pela
Empresa Aguas do Vale do Tejo, S.A.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vao ser afixados nos
lugares publicos do costume.

Pacos do Concelho de Vila Velha de Roddo. 12 de dezembro de 2022

O Presidente da Camara Municipal

(-E AUTENTICACAO.GOV

Assinado por:Luis Pereira
Data:13-12-2022 11:07:17
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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO
EDITAL N° 065/2022

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CoNsSUMO HUMANO

3. TRIMESTRE DE 2022

Em cumprimento do disposto no Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 152/2017, de 07 dezembro, a
Camara Municipal de Vila Velha de Rodao informa os seus consumidores dos resultados
obtidos nas analises de demonstra¢do de conformidade com as normas de qualidade da agua
do anexo I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 3.° trimestre de 2022.

O Municipio de Vila Velha de Rodao realiza um Programa de Controlo da Qualidade da
Agua, apresentado a Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR), com
base no disposto na alinea a) do artigo 8° que incide sobre os sistemas de distribuicdo do
Municipio.

Todas as determinagdes sdo realizadas no cumprimento das disposicdes constantes na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise, e
metodos analiticos.

Durante os meses de julho, agosto e setembro foram realizadas analises a 137 parametros
na agua para consumo humano. Neste ambito ndo foi registado nenhum incumprimento.

Pacos do Concelho de Vila Velha de Rodao, 12 de dezembro de 2022

O Presidente da Camara Municipal
*f AUTENTICACAO.GOV

Assinado por:Luis Pereira
Data:13-12-2022 11:06:33
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:Fesumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Carepa 01 de julho a 30 de
at setembro
+
:j Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
oli da rede publica, através de analises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
g (ERSAR).
51
s N.? Analises % N.2 N.° e
. Valor Paramétrico . s 2 = : i e % Analises
Parametro (V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises | Analises Realizadas
V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 1] N/100mi 0 0 0 100 2 2 100%
Bacténas coliformes 0 N/100mi 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfetante residual — mg CI2/L 0.13 0,33 = — 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicio <1 =1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicio <1 < 0 100 1 1 100%
pH >65e<05 E. Sorensen 65 65 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 194 194 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <50 =50 0 100 1 1 100%
Turvacac 4 UNT =020 =020 0 100 1 1 100%
Enterococos 1] N/100mi 0 0 0 100 1 1 100%
Mimero de colonias a 22 °C s/ glter. anommal Niml a 22°C N.D N.D. 0 100 1 1 100%
MNumero de colénias a 37 °C s/ alter. anormal Niml a 36°C N.D. N.D. 0 100 1 1 100%
Clostndium perfringens 1] N/100mi 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug AL =20 =20 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0050 =0.050 0 100 1 1 100%
Antiménio 50 pg Sbil 039 039 0 100 1 1 100%
Arsénio 10 pg As/L 0.66 0,66 0 100 1 1 100%
Benzeno 1.0 ug/L =03 =03 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L =0.002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1.0 mg B/L =010 =0.10 0 100 1 1 100%
Bromatos 10 ug BrO3/L =15 <1.5 0 100 1 1 100%
Cadmio 50 pg Cd/L <1.0 <1.0 0 100 1 i 100%
Calcio - mg Call 82 82 — = 1 1 100%
Carbono Organico Total — mgl C - - — - -
Cianetos 50 ug CN-/L =10 =1.0 0 100 1 1 100%
Cloretos 250 mg CI-/L 11 11 0 100 1 i 100%
Cloritos 07 mg/l ClO. = =
Cloratos 0.7 mg/ CIC, = 3
Chumbo 10 ug Pb/L <3.0 <3.0 0 100 1 1 100%
Cobre 20 mg Cu/L 0,010 0.010 0 100 1 i 100%
Cromig 50 ug Cril =50 =50 0 100 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3.0 pg/L =03 =0.3 0 100 1 1 100%
Dureza total - mg CaCO3/L 65 65 - = 1 1 100%
Fero 200 ug Fell 23 23 0 100 1 i 100%
Fluoretos 1.5 mg F-/L 0.19 0,19 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos 5 <0,005 (Maior | <0,005 (Maior %
Policiclicos (HAP): 0 b/l LQ) LQ) g e ! 1 —
Benzoib)fluoranteno - pall =0 005 <0,005 — - 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno — uall <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo{ghi) perileno — pgll <(0,004 <(,004 — - 1 1 100%
indeno(1,2 3-cd)pireno — paiL <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Iagnésio mg Ma/l 11 11 - 1 1 100%
Manganés 50 pg Mn/L =10 =10 0 100 1 1 100%
Nitratos 50 mg NO3/L =10 =10 0 100 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg NO2/L =0.010 =0.010 0 100 1 1 100%
Mercirio 1.0 pg Ha/l <0,30 <0,30 0 100 1 1 100%
Niguel 20 pg NifL =50 =50 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg O2/L =1.0 =1.0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pa/L ‘QmL“Q()ME"OF “‘mea(;"‘a"” 0 100 1 1 100%
Imidaclopride 0.10 pg/L =0.014 <0.014 0 100 1 1 100%
Selénio 10 ug Sell =05 =05 0 100 1 1 100%
Sodio 200 mg Na/L 19 19 0 100 1 1 100%
Sulfatos 250 mg S04/L 36 36 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/L <3 (maior LQ) | <3 (maior LQ) 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno — pgil <3 =3 — - 1 1 100%
Tricloroeteno - uarl =03 =0,3 — -— 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L <3 (maior LQ} | <3 (maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroformio - pagfL <3 =3 — - 1 1 100%
Bromoformio — pgil <3 =3 — - 1 1 100%
Bromodiclorometano - uarl <3 =3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano — pgll <3 <3 — -— 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0.10 mSv/ano =010 =0.10 0 100 1 1 100%
Alfa total 6,10 (Nive de BqlL <0,04 <0,04 0 = 1 1 =
verificacdo)
B-total 1,0 {nivel de verificagia) Bg/l - - — - -
Raddo 500 Bg/L 76 76 0 100 1 1 100%

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analiticos apresentados est3o em conformidade com as nomas de qualidade estabelecidas no DL n °306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2017.

MNotas:
L.Q - Limite de Quantificacdo
N.D._MN&o Detectado
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“FResumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Velha Roddo/Coxerro 01 dejulho a 30 de
4)] setembro
&
g’l Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede piblica, através de analises penodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
2 Valor Paramétrico : = i = e A!'lahses uff’ ',q'.n '.qfu % Analises
Parametro Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises | Andlises :
(V.P.) E Realizadas
V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 1] N/100mi 0 0 0 100 1 1 100%
Bacténas coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfetante residual =i mg Cl2/L 0.45 0.45 = — 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicio = =
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicio = =
pH =55e=05 Unidades pH z =
Condutividade 2500 uSicma 20 °C = =
Cor 20 mgil PtCo = =
Turvacio 4 UNT = =
Enterococos 0 N/100 mi z =
Nomero de coldnias a 22°C s/ alteracdo anormal N/ml = = == = =
Numere de colbnias a 37 °C s/ alteracéo anormal Niml £ = = = =
Clostridium perfringens 0 N/100 mi = =
Aluminio 200 ugiL Al = =
Aménio 0.50 mao/l NH, - -
Antimonio 5.0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ugll As = =
Benzeno 1.0 pgil = =
Benzo(a)pireno 0,010 pall = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromatos 10 ugh Bro, - =
Cadmio 50 pg/l Cd = =
Caéicio — mg/l Ca = = = = =
Carbono Organico Total - mgll C = = == = =
Cianetos 50 pgfl CN = =
Cloretos 250 mg/l Cl = =
Cloritos 0,7 ma/l CIO; - -
Cloratos 0,7 mg/l Ci0, - -
Chumbo 10 pgll Pb = =
Cobre 20 mg/l Cu = =
Cromio 50 pgl Cr = =
1,2-Dicloroetano 3.0 uail = =
Dureza Total — mgil CaCO, - - — - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoretos 1,5 mgl F = =
Hid.rolca_rbonetos Aromaticos 0.40 ugh _ _
Policiclicos (HAP): "
Benzo(b)fluoranteno — pall - - — -
Benzo(kfiuoranteno - uai - - — -
Benzoighi) perileno - uafl - - — -
indeno(1,2,3-cd)pireno — pgil - - — -
Magnésio — mgi Mg - - — -
Manganés 50 ug/l Mn - -
Mitratos 50 mafl NOy = =
Nitritos 0,50 mgh NO, - -
Mercirio 1,0 pgll Hg - -
Nigquel 20 ugll Ni - -
Oxidabilidade 5.0 mgil Oz - =
Pesticidas Totais 0,50 pgil - -
Selénio 10 ugll Se - -
Sodio 200 mg/l Na - -
Sulfatos 250 magil SO, - =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/ = =
Tetracloroeteno — pall - - — - -
Tricloroeteno - uai - - — - -
) 100_80 (ponto de )
Trihalometanos - total (THM): _ent?enga] pg/l = =
Cloroformio — uafl - - — - -
Bromoformio — ugfl - - — - -
Bromodiclorometano — pghl - - — - -
Dibromociorometano = pall - - — - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv = =
Alfa total 0,10 {Nivel de verficagio) Bag/ - - — - -
RB-total 1,0 {Nive! de verficagio) Bag/l = = = = =
Radio 500 Ba/l -

Informagdo complementar relat

va a averiguagdo das situagdes de incumprime
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as nommas de qualidade estabelecidas no D L. n.?306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2017.

nto dos VP (causas e medidas correctivas):

Notas:
L. - Limite de Quantificacdo
MN.D._N&o Detectado
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“FResumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Zona de Abastecimento de Santa Agueda 01dejulhoa30de
" tembro
; i setembro
ol
.'E’, Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de analises perigdicas na tomeira do consumidor, sequndo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico ot = = e % Analises
Parimetro (V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises | Analises Realizadas
o V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bacténas coliformes 0 MN/M100mi 0 0 0 100 3 3 100%
Desinfetante residual - mg Cl2/L <0,05 0,58 — — 3 3 100%
Cheirp a 25°C 3 Fator de diluicio =1 =1 0 100 3 3 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicio <1 =1 0 100 3 3 100%
pH =65e<05 E. Sorensen 71 79 0 100 3 3 100%
Condutividade 2500 uSicm, a 20 °C 280 282 0 100 3 3 100%
Cor 20 mg PtCo/L =50 =50 0 100 3 3 100%
Turvacio 4 UNT =020 =0.20 0 100 3 3 100%
Enterococos 0 MN/M100mi 0 0 0 100 3 3 100%
Nimero de colonias a 22 °C s/ alter. anormal Niml a 22°C N.D. =300 0 100 3 3 100%
Mimero de colénias a 37 °C s/ alter. anormal Niml a 36°C N.D. =300 0 100 3 3 100%
Clostridium perfringens 1] N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Aluminio 200 pg AL 88 200 0 100 3 3 100%
Amonio 0.50 mg NH4/L =0.050 =0.050 0 100 1 1 100%
Antimdnio 5.0 ug/l Sb - -
Arzénio 10 ugll As
Benzeno 1.0 pgll - -
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L =(0.002 =0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,0 mgil B z =
Bromatos 10 ugi Bro,
Cadmio 5.0 pg/l Cd - -
Calcio mg Call 33 33 - 1 1 100%
Carbono Organico Total - mgll C - - — - -
Cianetos 50 pgil CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 07 ma/l CiO;
Cloratos 0,7 ma/ ClO, = =
Chumbo 10 ug PbiL =30 =30 0 100 1 1 100%
Cobre 20 mg Cu/lL =0.010 =0.010 0 100 1 1 100%
Cromio 50 pg Cril =50 =50 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3.0 paf - -
Dureza total - mg CaCO3/L 88 88 - — 1 1 100%
Ferro 200 ug FellL <10 15 0 100 3 3 100%
Fluoretos 1.5 mall F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos " <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 0.4 Mgl LQ) LQ) u e ! 1 —
Benzo(b}fluoranteno T poll =0,005 <0, 005 = = i 1 100%
Benzo(kifiuoranteno — pa/L =0, 002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzoi(ghi) perileno - pail <(,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pail =(,004 <0,004 — - 1 1 100%
agnésio - mg Mg/l 1.1 11 --- = 1 1 100%
IManganés 50 ug Mn/L =10 =10 0 100 3 3 100%
Nitratos 50 maf NOy = =
Nitritos 0,50 mg NO2/L =0.010 =0,010 0 100 1 1 100%
Mercirio 1,0 pg/l Hg - -
Niguel 20 g Ni/L =50 =50 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg O2/L =1,0 21 0 100 3 3 100%
Pesticidas Totais 0,50 pall = =
Selenio 10 ug/l Se
Sodio 200 mg/ Na
Sulfatos 250 mg/l SO,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 (T[]
Tetracloroeteno T pgll - — -
Tricloroeteno — pafl = = = =
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/L 44 44 0 100 1 1 ---
Cloroformio — paiL 37 a7 s s 1 1 100%
Bromoformio — pgiL =3 =3 — — 1 1 100%
Eromodiclorometano - pgil 7 7 =2 - 1 1 100%
Dibromociorometano - pail =3 =3 - 1 1 100%
Dose Indicativa Total mSv
Alfa total Bal — -
R-total Ban — -
Radéo Ba/l -

Informagdo complementar relat

va a averiguagdo das situagdes de incumprime
Os resultados analiticos apresentados est3o em conformidade com as nommas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2017

nto dos VP (causas e medidas correctivas):

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacdo

MN.D._N&o Detectado
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N/ Gripo Aguas de Portigal

Entidade Gestora Abastecida: CM Vila Velha de Rodao

Ponto de Entrega (PE): CM Vila Velha de Réddo -Zona 1

Pontos de Amostragem (representativos do PE): 5_VVRODO3 - Entrada Reservatdrio Alvaiade
S_VVRODO4 - Entrada Reservatorio Fratel
S_VVRODO7 - Entrada do reservatdrio Vilar de Boi

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PERIODO  DE COLHEITA: 32 TRIMESTRE / 2022

Parimetros N.2 Amostras PCQA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
E] (Decreto-lein.2 | Valor Paramétrico | Valor Paramétrico
Previstas Realizadas | Cumprimento Méximo Minimo 152/2017)
Parimetros Controlo de Rotina R1 -] 9 100,00% [1]
Cloro residual disponfvel [mg/LC4) 3 3 100,00% 124 [i%: =] e = =
Coliformes totais (ufig/100 mL) 3 3 100,00% 1] 4] 1] 100,005
E. coli (ufc/100 mL) 3 3 100,005 Q a 1] 100,005
Pardmetros Controlo de Rotina R2 9 9 100,00% 1]
Cheiro a 25 °C [Fator dil.) 1 1 100.00% <1 3 o 100,006
Condutividade (pSfcm 20°C) 1 1 100,008 281 2500 1] 100,00%
Cor (mg/L Pt) 1 1 100,00% <2 20 0 100,005
Estreptococos fecais (ufic/100 mL) 1 1 100,00% (1] 0 100,00%
Germes aerdbios totais a 22 2C (ufc/mL) : 8 1 100,00% 1] 5/ alterac@io anormal = =
Germes aerdbios totais:a 37 ¢C (ufc/mL) 1 i 100,00% i) 5/ alterac@io anormal = =
pH (E.Sérensen) i i 10000% | 822(a21,2°C) 652505 i 100,008
Sabor a 25 °C (Fator dil.) 1 1 100,00% <1 3 1] 100,005
Turvacdo [UNT) 1 1 100,00% <0,30 4 100,005
Pardmetros Controlo de Inspeccio 36 36 100,00% 2
1,2 - Didoroetano (pg/L) 1 1 100.00% <09 3.0 o 100,005
Aluminio (pe/L) 1 1 100,00% 56 200 1 0,00%
Antimdnio (pg/L) 1 ¥ 100,005 «0,50 50 1] 100,005
Arsénio (ug/L) 1 i 100,00% 0,90 i0 i 100,008
Atividade alfa-total (Bg/L) : 8 1 100,00% =0,025 B = <
Azoto amoniacal (mg NHo/L) 1 i 100,00% <0,070 0,50 100,00%
Benzena {pg/L) i 1 100,00% <03 10 0 100,00%
Benzo (3] Pireno (pg/L) 1 1 100,00% <0,0016 0,010 a 100,00%
Baro {ug/L) 1 1 100,00% 20,0 1000 0 100, 00%
Bromatos {ug/L) 1 i 100,00% <3,00 10 0 100, 0054
Cadmio [pg/L) 1 1 100,00% «0,50 50 1] 100,005
Calrio {mg/L) 1 ¥ 100,00% 437 = 5 .
Chumbe [ug/L) 1 1 100,00% 0,50 10 il 100,00%
Cianetos (pg/fl) 1 1 100,00% <5,00 50 100,00%
Cloretas {mg/L) i i 100,00% 15,4 250 0 100,008
Clostrigium perfringens (inclui esporos) {ufc/100 mL) 1 i 100,00% i) 0 1] 100,00%
Cobre {pg/L) i 1 100,00% <1,00 2000 0 100,00%
Crémio (ua/L) 1 1 100,00% <1,00 50 0 100, 00%
Dose indicativa total {mSv/ano) i t 100,00% <01 0,10 o 100,00%
Dureza total (mg CaC0y/L) 1 1 100,00% 114 — - -
Ferro (ug/L) 1 1 100,00% <200 200 0 100,005
Flucretos {ug/L) 1 100,00% <100 1500 0 100,005
Hid. Arom. Polin. Total (soma espécies+) (ug/L) : 8 1 100,00% =0,025 010 a 100,00%
Benzo (b) Fluoranteno + {ps/L) : 8 1 100,00% <0,004 B = <
Benzo (g h;i) Perileno + {pg/L) 1 i 100,00% <0,012 = = o
Benzo (k] Fluoranteno + (pg/L) 1 1 100,00% <0,0015 - - -
Indena (1,2,3-cd) Pireno + (ug/L) 1 1 100,00% 0,025 = 2 =
Magnésio {mg/L) 1 1 100,005 131 — - -
Manganés {pg/l) 1 1 100,00% <5,00 50 1] 100,005
Merctrio {jg/L) 1 ¥ 100,005 <0, 200 10 100,005
Nigquel (ug/L} 1 1 100,00% <1,00 20 0 100,00%
Nitratas fmg/L) 1 1 100,00% <1,00 50 0 100,00%
Mitritos (mg/L) 1 1 100,008 <0,0050 0,50 a 100,00%
Oxidabilidade {mg Ox/L) 1 1 100,00% 1,30 50 0 100,008
Pesticidas total (pg/L) 1 1 100,00% < maior dos 0,50 [u] 100,00%
La
Clorpirifos (ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 il 100,00%
Desetilterbutilazing (pg/L) 1 & 100,008 <0,030 0,10 1] 100,00%
Dimetoate [ug/L) 1 1 100,00% 20,030 0,10 i 100,008
Diurio (pg/L) 1 1 100,008 <0,030 0,10 0 100,00%
Imidaclopride {ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 il 100,00%
Ometoato (pg/L) i 1 100,00% <0,030 0,10 100,00%
Terbutilazina [ug/L) 1 i 100,00% <0,030 0,10 0 100,00%

Pég 1da 2, 13/10/2007
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Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: CM Vila Velha de Rod3o

Ponto de Entrega (PE): CM Vila Velha de Réddo -Zona 1
Pontos de Amostragem (representativos do PE): 5_VVRODO3 - Entrada Reservatdrio Alvaiade
S_VVRODO4 - Entrada Reservatorio Fratel

S_VVRODO7 - Entrada do reservatdrio Vilar de Boi
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PERIODO  DE COLHEITA: 32 TRIMESTRE / 2022

Parimetros N.2 Amostras PCQA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
E] (Decreto-lein.2 | Valor Paramétrico | Valor Paramétrico
Previstas Realizadas | Cumprimento Méximo Minimo 152/2017)

Selénio (pe/L) 1 1 100,00% <2,00 10 0 100,00%

S6dio (me/L) 1 1 100,00% 140 200 il 100,00%

Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L) : 8 1 100,00% <10 i0 4] 100,00%
Tetraclorosteno (pg/L) 1 1 100,00% <0,10 = = =
Tricloroeteno (pg/L) 1 1 100,00% <10 - - -

Sulfatos (me/L) 1 1 100,00% <10,0 250 0 100, 00%

Trihalometanos - Total {ug/L) i t 100,00% 113 80 i 0,00%
Bromodiclorometane (pgfL) i t 100,00% b i} e = =
Bromoférmio (ug/L) i 1 100,008 <10 -— = =
Cloroférmio (pg/L) 1 1 100,008 a4 — - -
Dibromaoclorometano [pg/fl) 1 1 100,00% 33 s N =

Avaliagdo: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n.2 92/2010, de 26 de julho, & pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.
Os resultados anallticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto. Verificou-se

um incumprimento para aluminio gue decorrerd ndo sd das caracter(sticas do material da rede na adugdo, conjugada com o facto da dgua produzida na ETA de Santa Agueda tef caracteristicas
ligeiramente agressivas promovendo a migracdo deste metal para a dgua, como também de velocidades de escoamento baixas, tempos de retenco elevados e longa distnda percorrida, podendo
contribuir para a sedimentago do aluminio e eventuais ressuspensdes deste metal em situacBes em gue a velocidade de escoamento aumenta. Verificou-se ainda um incumprimento ao pardmetro
THM_total associado & gualidade da dgua proveniente do sistema de StA )igueda, cuja origem apresenta elevados teores de matéria organica (COT). Esta situacBo, conjugada com & necessidade de
reforco  de desinfecBo ao longo do sistema de aducdo, potencia a formacdo de subprodutos, designadamente trihalometanos. Com base no resultado da andlise de verificacdo para aluminio
concluiu-se que a situacdo se encontra normalizada. O incumprimento para THM_total ndo se encontra encerrado mas a situacdo estd a ser devidamente monitorizada.

Pég 2da 2, 13/10/2007
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4 EPAL QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO IKac

Grupo Aguas de Portugal Ui

ISOAEC 17025

Entidade Gestora Abastecida: CM Vila Velha de Réddo Ll
Ponto de Entrega (PE): CM Vila Velha de Réddo - Zona 2

Pontos de Amostragem (representativos do PE): 5_VVRODO2 - Saida Reservatdrio Vila Velha de Réd3o - CP

PERIODO  DE COLHEITA: 32 TRIMESTRE / 2022

2022,CM,LLE,65 / 12-12-2022

Pardmetros N.2 Amostras PCOA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lein.2 | Valor Paramétrico | Valor Paramétrico
Previstas Realizadas | Cumprimento Méximo Minima 152/2017)

Pardmetros Controlo de Rotina R1 1 6 100,00% 2

Cloro residual disponivel (mg/L Cla) 2 2 100,00% 0,85 0,15 = N =
Coliformes totais {ufc/100 mL) 2 2 100,00% 7 (1] a 1 50,005

E. coli (ufc/100 mL) 2 3 100,00% i 0 i 50,00%
Parimetros Controlo de Rotina R2 ] 9 100,00% ]

Cheiro a 25 °C (Fator dil.) 1 1 100,00% <1 3 o 100,00%
Condutividade (pS/em 20°C) 1 1 100,00% 1063 2500 0 100,00%

Cor (mg/L Pt} i 1 100,00% <2 20 0 100,00%
Estreptococos fecais (ufic/100 mL) 1 1 100,00% (1] 4] a 100,00%
Germes aerdbios totais a 22 €C {ufc/mL) 1 i 100,005 i) 5/ alteracdo anormal - -

Germes aerdbios totais a 37 2C {ufc/mL) 1 i 100,005 i) 5/ alteracdo anormal - -

pH (E.Sérensen) 1 1 100,00% | 7.49(a21,2°C) 2650203 0 100,008
Sabor a 25 °C (Fator dil.} 1 1 100,00% <1 3 o 100,00%
Turvacgio (UNT] 1 1 100,00% <0,30 4 il 100, 00%
Parimetros Controlo de Inspeccio 1 1 100,00% ]

Ferro (pg/L) 1 i 100,00% 20,0 200 [l 100,008

Avaliagdo: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n.2 92/2010, de 26 de julho, & pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam gue a dgua distribuida estd em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 308/2007, de 27 de agosto. Verificou-se
um incumprimento para E. Coli & bactérias coliformes por falha no sistema de dossamento de hipoclorito de sédio. Com base no resultado da andlise de verificagdo efetuads, considerou-se gue a
situacdo se encontrava normalizada.




