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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N° 041/2023

(QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

2.° TRIMESTRE DE 2023

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do Concelho de Vila
Velha de Rodao rerna piblico, os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de
conformidade com as normas de qualidade da agua, relativos ao 2.° trimestre de 2023, em
cumprimento do disposto no artigo 17.°, do Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de dezembro, os
quais constam dos seguintes anexos:

- Relatorio da qualidade da agua para consumo humano;

- Mapa de resultados da qualidade da agua para consumo humano no Municipio de
Vila Velha de Rodao elaborado pelo laboratorio CESAB;

- Torna publico ainda o mapa de resultados da qualidade da agua remetido pela
Empresa Aguas do Vale do Tejo, S.A.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vao ser afixados nos
lugares publicos do costume.

Pacos do Concelho de Vila Velha de Rodao, 04 de setembro de 2023

O Presidente da Camara Municipal

(-E AUTENTICACAOQ.GOV

Assinado por:Luis Pereira
Data:04-09-2023 15:33:03
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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO
EDITAL N° 041/2023

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CoNsSUMO HUMANO

2. TRIMESTRE DE 2023

Em cumprimento do disposto no Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 152/2017, de 07 dezembro, a
Camara Municipal de Vila Velha de Rodao informa os seus consumidores dos resultados
obtidos nas analises de demonstra¢do de conformidade com as normas de qualidade da agua
do anexo I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 2.° trimestre de 2023.

O Municipio de Vila Velha de Rodao realiza um Programa de Controlo da Qualidade da
Agua, apresentado a Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR), com
base no disposto na alinea a) do artigo 8.°, que incide sobre os sistemas de distribuicao do
Municipio.

Todas as determinagdes sdo realizadas no cumprimento das disposicdes constantes na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise, e
metodos analiticos.

Durante os meses de abril, maio e junho foram realizadas andlises a 82 parametros na
agua para consumo humano e, neste ambito, ndo foram registados incumprimentos.

Pacos do Concelho de Vila Velha de Rodao, 04 de setembro de 2023

O Presidente da Camara Municipal
* AUTENTICACAO.GOV

Assinado por:Luis Pereira
Data:04-09-2023 15:32:16
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E%?esumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Velha Rodao/Coxerro 0126; zg::lEaS;URgez}g;;G
fa‘l
Y
?"; Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
gbl da rede pulblica, atraves de analises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autondade competente
(ERSAR).
= Valor Paramétrico : e Sl " A!'laiises of? ”'.o !q'.u % Analises
Parametro Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises | Analises ;
(V.P.) : Realizadas
V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bacténas coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 i 100%
Desinfetante residual — mg CI2/L 0,49 0,49 — — 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigio = =
Sabor a 25°C 3 Fator de diluico - -
pH =G 5e=05 Unidades pH = =
Condutividade 2500 pySicma 20 °C = =
Cor 20 mgfl PiCo - -
Turvacéo 4 UNT - -
Enterococos 0 N/100 mi = =
Numero de coldnias 8 22 °C s/ alteracio anormal Nimi - - — - -
Numero de coldnias a 37 °C s/ alteracdo anormal Nimi = = = = =
Clostridium perfringens o W/100 mi - -
Aluminio 200 uaiL Al - -
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antimanio 5.0 ug/l Sb - -
Arzénio 10 ug/l As - -
Benzeno 1,0 uai - -
Benzo{a)pireno 0,010 uafl - -
Boro 1.0 mag/l B = =
Bromatos 10 pgll Broy = =
Cadmio 50 pall Cd - -
Célcio — mg/l Ca - - — - -
Carbono Orgdnico Total - mgf C - - — - -
Cianstos 50 pgfl CN - -
Cloretos 250 mag/l Cl - -
Cloritos 0,7 mg/ ClO. - -
Cloratos 07 mgf ClOy - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 20 mg/l Cu - -
Cromio 50 ugh Cr - -
1,2-Dicloroetano 30 pai - -
Dureza Total — mg/l CaCO; - - — - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoretos 15 mafl F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos F
Policiclicos (HAP): 510 uolt 5 :
Benzoib)fluoranteno — uall - - — -
Benzoikfluoranteno - pail - - - -
Benzo{ghi) perileno — ugll - - — -
indeno(1,2, 3-cd)pireno — pafl - - — -
Magnésio — mgfl Mg = = == =
Manganés 50 ug/l Mn = =
Nitratos 50 mgl NOy - -
Nitritos 0,50 mgi NOs - -
Merctrio 1.0 pg/l Hg 2 =
Niguel 20 pg/l Ni = =
Oxidabilidade 5.0 mgil O: - -
Pesticidas Totais 0,50 par = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sodio 200 mg/l Na = =
Sulfatos 250 mg/l S0, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgil - -
Tetracloroeteno — uall - - — - -
Tricloroeteno - pail - - - - -
2 100_80 {ponto de
Trihalometanos - total (THM): _entt"z 2 [Thil] . =
Cloroformio — pafl - - — - -
Bromoformio — ugll - - — - -
Eromodiclorometano - par - - — - -
Dibromociorometano - pgil = = T = =
Dose Indicativa Total 0,10 mSv = =
Alfa total 0,10 (Nivel de Ba/l - - — - -
R-total 1,0 (Hivel de verficag3o) Ban - - — - -
Raddo 500 Bg/l = =

Informagdo complementar relat

va a averiguagdo das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados est3o em conformidade com as nommas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.© 152/2017.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
MN.D._N&o Detectado
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FResumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Zona de Abastecimento de Santa Agueda 2 2
4 P e g 01 de abril a 30 de junho

202

1
’ Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de analises periodicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
) Valor Paramétrico . _ - N Analises “ N N2 o Anslises
Parametro (V.P.) Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises | Analises Realizadas
o VP do V.P. Agendadas| Realizadas

Escherichia coli (E. coli) 1] N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bacténias coliformes 1] N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Desinfetante residual i mg Cl2/L =0.05 0,54 2 e 3 3 100%
Cheirg a 25°C 3 Fator de diluicio <1 =1 0 100 3 3 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicio =1 =1 0 100 3 3 100%
pH =65e<05 E. Sorensen 75 79 0 100 3 3 100%
Condutividade 2500 uSicm, a 20 °C 249 259 0 100 3 3 100%
Cor 20 mg PtCollL =50 =50 0 100 3 3 100%
Turvacao 4 UNT =0.20 <0.20 0 100 3 3 100%
Enterococos 1] N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Nimero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal Niml a 22°C N.D. 39 0 100 3 3 100%
MNiumero de colénias a 37 °C s/ alter. anormal Niml a 36°C N.D. 29 0 100 3 3 100%
Clostridium perfringens 0 MN/100ml 8] 0 0 100 3 3 100%
Aluminio 200 ug AL 26 68 0 100 3 3 100%
Amonio 0.50 mg NH4/L =0.050 =0.050 0 100 1 1 100%
Antimonio 50 pgil Sb = =
Arzénio 10 ugll As =
Benzeno 1,0 pall = =
Benzo(a)pireno 0.010 uag/L =0.002 =0.002 0 100 1 1 100%
Boro 1.0 mgil B = =
EBromatos 10 gl Bro, 2
Cadmio 5.0 pg/l Cd < =
Calcio - mg Call 42 42 - - 1 1 100%
Carbono Organico Total — mag/l C & = == = =
Cianetos 50 uagil CN =
Cloretos 250 mg/l Cl =
Cloritos 0,7 mg CiO, - -
Cloratos 0,7 mafl ClO; - -
Chumbo 10 ug Pb/lL =3.0 =3.0 0 100 1 1 100%
Cobre 20 mg Cu/lL =0.010 =0.010 0 100 1 1 100%
Cromio 50 ug CrilL =50 =50 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3.0 ugi =2 =
Dureza total — mg CaCO3/L 109 109 oy e 1 1 100%
Ferro 200 ug Fell =10 14 0 100 3 3 100%
Fluoretos 15 mgil F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 5 <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 019 Hg/L LQ) LQ) g 100 ! ! ™
Benzo(b)fluoranteno = pgil <0,005 <0,005 == == 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno — uail =(,002 =0, 002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno - pall =0,004 <(0,004 — - 1 1 100%
indeno(1,2.3-cd)pireno o uall =<0,004 =(,004 —; = 1 1 100%
| Magnésio - mg Ma/L 1.4 1.4 —- - 1 1 100%
IManganés 50 ug Mn/L =10 =10 0 100 3 3 100%
Nitratos 50 mgfl NOy - -
Nitritos 0.50 mg NOZ/L =0.010 =0.010 0 100 1 1 100%
Mercirio 1.0 pgll Hg = =
Niguel 20 g NifL =50 =50 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg O2/L =1.0 =10 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ugil = =
Selénio 10 ugll Se =
Sodio 200 mg/l Na = =
Sulfatos 250 mgil S0, -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgll -
Tetracloroeteno = pall - - — -
Tricloroeteno - ugf - - — -
Trihalometanos - total (THM): 100 uag/L 16 68 0 100 3 3 —
Cloroformio o uall 13 G0 —; = 3 3 100%
Bromoformio = pgil <3 =3 == == 3 3 100%
Bromodiclorometano - parl 3 8 — =5 3 3 100%
Dibromoclorometano - pall <3 <3 — -— 3 3 100%
Dose Indicativa Total 0.10 mSv =
Alfa total 0,10 (Nivel de B/l = == =
B-total 1,0 {Nivel de verificac3o) Ba/l = = == =
Radéo 500 Bag/l =

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de |ncumpr|mento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados est3o em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D L. n ?306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2017.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
MN.D. N&o Detectado




e E PAL QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO farediasd
SNt Grupo Aguas de Portugal A
1S0MEC m;z:
Entidade Gestora Abastecida: CM Vila Velha de Rodao
Ponto de Entrega (PE): CM Vila Velha de Roddo - Zona 1
Pontos de Amostragem {representativos do PE): 5_VVRODO04 - Entrada Reservatorio Fratel
5_VWRODOS - Entrada Reservatcrio Sarnadas
5_VVROD11 - Entrada Reservatorio Ladeira

PERIODO DE COLHEITA: 2° TRIMESTRE / 2023

2023.CM.LLE41 / 04-09-2023

Parametros M.2 Amostras PCOA Valor determinado Valor Parameétrico M2 Amostras > % Cumprimento
% {Decreto-lein.2 Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas Cumprimento MEximo Minima 152/2017)
Pardmetros Controlo de Rotina R1 ] 9 100,00 0
fsponivel (mg/fL 3 3 100.00% 0.89 02z - -
Colifarmes totals 100 mL) 3 E 100.00% o o o
E. coli jufc/100 mL) 3 3 100,01 o o o
Pardmetros Controlo de Rotina R2 9 9 ]
Chairo a 25 'C (Fator dil.) 1 1 <1 3 o
Condutividade [pS/jcm 20°C) 1 1 258 2500 o
Cor {mg/LPt) 1 1 <2 20 o
Estraptococos facals (ufc/100 mL) 1 1 o o o 100,00%
Germes zerdbios totals & 22 9C (L I 1 100.00% o 20 anormal = =
Germes zerdbios totals & 37 9C (L I 1 100.00% o 20 anormal = =
pH [E.Sdrensen) 1 1 100,00% 26.5e<9.5 o 100,00%
sabor 3 25 °C (Fator dil.) 1 1 <1 3 o
Turvagio (UNT) 1 1 <0,30 a o
Pardmetros Controlo de Inspeccdo 36 36 0
2 - Dicloroetano (pg/L) 1 1 <010 EX o
Aluminio (peiL) 1 1 BL7 200 o
Antimidnio {ugiL) 1 1 <0,500 50 o
arsénio {pgit) 1 1 0.&s i o
Atlvidade alfa-total (Bg/ 1 1 0,04 - ¥ -
Azoto amonlacal (mg NH/L) 1 I: <0070 0,50 o
Bernzeno {pg/L] 1 1 100,00% <030 10 o
Benzo (3] Plrena 1 1 100,00% <0,0016 0,010 o
Boro {pg/fL) 1 1 100.00% <20,0 1000 o
Bromatos (pgfL) 1 1 329 1o o
1 1 50 o
1 1 az= = . .
1 1 <0,500 io o
1 1 <3,00 50 o
1 1 <7.50 250 o
Clostridium perfringens [Incluf espores) (ufc/100 mL) 1 1 100,003 o =] o 100,00%
Cobre {ug/L) 1 1 100,00% <1,00 2000 o
Cramio {pgfL) 1 b 2 100.00% <1,00 50 o
Dose Indlcativa total [mSv/ano] 1 1 100.00% <0,10 0,10 o
Durezz total [mg CaCOu/L) 1 1 112 - - -
Ferro {p 1 1 100.00% <20,0 200 o
Fluoretos {pgfL) 1 1 <100 1500 o
Hid. Arom. Polin. Total {some espécies+) [pg/t) 1 1 <0,025 0,10 o 100,00%
Benzo (b] Fluoranteno fL) I 1 <0,004 — # -
Benzo (g.h =no = (g 1 1 100,00% <0,012 £ s L
Benzo [k} Fluoranteno = {ugiL) 1 1 100,00% <0,0015 e - -
1 1 100,00% <0,025 23] - .
1 1 100,00% 1,28 — - -
Mangangs fug/L) 1 1 £5.00 =0 o
Mercirio (g 1 1 =0,200 1.0 o
Niguel [pafi) 1 1 <100 20 o
Nitratos {mg/L) 1 1 100,00% <100 s0 o
Nitritas {mgfL) 1 1 100,00% <0,0050 o
Dutdakalid (g 02| 1 1 100,00% 107 5.0 o
Pesticidas total {pasl) 1 1 100,00% malor dos 050 o 100,00%
Lo
Clorpirifos (/L) 1 1 100.00% «<0,030 0,10 o
1 1 100.0f =0,030 0,10 o
1 1 100,01 <0,030 0,10 o
1 1 100.00% <0,030 0,10 o
giL) 1 1 100,00% <0,033 0,10 o
midaclopride {uy 1 1 100,00% =0,030 0,10 o 100,00%
Metribuzing (pg/fL) 1 1 100,00% =0,030 0,10 o 100,00%

de 2, 01/08/2023
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Entidade Gestora Abastecida:
Ponto de Entrega (PE):
Pontos de Amostragem {representativos do PE):

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

CM Vila Velha de Rodao

CM Vila Velha de Roddo - Zona 1
5_VVRODO4 - Entrada Reservatorio Fratel
5_VWRODOS - Entrada Reservatcrio Sarnadas
5_VVROD11 - Entrada Reservatorio Ladeira
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Loz
1506 17025
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PERIODO DE COLHEITA: 2° TRIMESTRE / 2023

Parametros M.2 Amostras PCOA Valor determinado Valor Parameétrico M2 Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Paramétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas Cumprimento MEximo Minima 152/2017)
Ometosto {ug/L) 1 1 100,00% <0,030 0,10 o 100,005
Terbutitazin 1 1 100,00% <0,030 0,10 ] 100,00%
1 1 100,00% <2,00 0 o
sédio (maiL) 1 1 100,003 200 o 100,00%
soma Tricloroeteno = Tetracloroetena {pgiL) 1 1 100,003 =10 i o 100,00%
Tetracloroeteno (ug/t) 1 1 100,005 <010 -
Tricloroetena [pg/L] 1 1 -
sulfates (ma/L) 1 1 100,00% <10,0 250 o 100,00%
T etanos - Totsl (pe/l] 1 1 100.00% 75 50 o 100,005
Bromo rometano [ug/l 1 1 100,00% Il -
Sromoférmio {ugfL] 1 1 100,00% <10 -
o {pgfl) 1 1 100.00% 82 -
Dibromosclorometana L) 1 1 100,003 20 -
Avaliagdo: O wvalor paramétrico referese ao Decreto-lei n2 306/2007, de 27de agosto alterado pelo Decreto-lei n? 52/2010, de 26de julho, e pelo Decreto-lei n® 152/2017, de 7de

dezembro.

Os resultados anallticos apresentados evidenciam que a Sgua distribuida estd em conformidade com asnormas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto

Fig2del




SNt Grupo Aguas de Portugal
Entidade Gestora Abastecida:
Ponto de Entrega (PE):
Pontos de Amostragem {representativos do PE):

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

CM Vila Velha de Rodao
CM Vila Velha de Rodao - Zona 2
5_VVRODOS - Saida Reservatdrio Vila Velha de Rdddo - CP
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PERIODO DE COLHEITA: 2° TRIMESTRE / 2023

2023.CM.LLE41 / 04-09-2023

Pardmetros M.2 Amostras PCOA Valor determinado Valor Paramétrico NE Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Parameétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas cumprimento Maximo Minimo 152/2017)
Pardmetros Controlo de Rotina R1 3 3 100,00% 0
isponfvel chj 1 1 100,0! 058 = & =
rmes totals (ufc/100 1 1 100.00% o o o 100,00%
ficf100 mL) 1 1 100,00% 0 o o
Pardmetros Controlo de Rof ] 9 100,00 0
Chetro & 25°C [Fator dil.) 1 1 100,04 =1 3 o
Condutividade {pSfcm 20°C) 1 1 100.00% 2500 o
Cor {mg/L Pt} 1 1 100,00% <2 s ) o
Estraptococos fac fie/100 mi) 1 1 100,003 o L+ o 100,00%
Germes zerdbios totals 8 22 50 L 1 i 100,00% o 5/ alterecdo anormal = =
Germes zerdbios totals 2 37 8C (uf: 1 b 2 100.00% o eracEo anormal - -
pH {E.Sorensan) 1 1 26,5253.5 o
ora 25 °C [Fator dil.) 1 1 =1 3 o 100,00%
Turvaglio {UNT) 1 1 035 4 o 100,00%
Pardmetros Controlo de Inspeccdo 37 37 100,00% 0
1,2 - Dicloroetano {pg/il) 1 1 <0,10 =X o
Aluminio (pg/ 1 1 <200 200 o
Antimanio (gsL) 1 1 100,00% <0,50 o
Arsénio L) 1 1 100,00% <050 g o
Atlvidade alfa-total {Basi} 1 i 100,00% <0,08 - = -
Azoto emonlzcal (mg NHe/L) 1 1 100,00% <0,070 050 o
Benzeno {pg/L) 1 1 <0,30 Lo o
Benzo {a] Plrenc [pg/L) 1 1 <0,001% 0,010 o
oro {pug/L) 1 1 <20,0 1000 o
Bromatos [pefLy 1 1 <3,00 io o
1 1 <0,50 5.0 o 100,00%
1 1 100,00% ESS = = -
1 1 100,00% <050 g o 100,00%
Clanetas {pgi) 1 1 100,00% <5,00 50 o 100,00%
Cloretos {m; 1 1 100,00% 250 o
Clostridivm perfri ufe /100 mL) 1 b 2 o o o
Cobre {pg/L) 1 1 <1,00 2000 o
Crémia {j 1 1 <1,00 50 o
Dose indicativa totzl {mSv/ano) 1 1 <0,10 0,10 o
Durezz total (g CaCOu/L] 1 1 353 - -
Ferro (pgiL) 1 I 100,00% 635 o
retos (pgfL) 1 1 100,00% <100 1500 o
Hid. Arom. Polin. Total écles+| (pa/L} 1 1 100,00% =0,025 0,10 o 100,00%
Benzo [b] Fluorantel L) 1 1 100,00% =<0,004 2 3] P o
Benzo [g.h, 1 b 2 <0012 - - -
Benzo (k} Fluoranteno = [ug/L) 1 1 =0,0015 - - -
ndeno {1,2,3-cd) Pirenc = 1 1 <0,025 = = =
Magnézio (mg 1 1 1,00 - & i
Mangangs (i} 1 1 22 50 o 100,00%
Mercirio (pgil) 1 1 100.00% <0,200 10 o 100,00%
Niguel (pg/t} 1 1 100,00% <100 20 o
Nitratos {maft) 1 1 354 50 o 100,00%
Nitritos {mg/L) 1 1 <0,0050 o 100,00%
Duidak 1 1 <0,80 o 100,003
Pesticidas total {pg/L] 1 1 mzlor dos 0,50 o 100,
La
Atrazing (gl 1 1 100.00% <0,030 0,10 o 100,00%
Clorplrifos {pgfL) 1 1 100.00% <0,030 0,10 o 100,00%
1 1 100,00% <0,033 0,10 o
1 1 100,00% =0,030 0,10 o
1 1 <0,030 0.10 o
midzclopride {ug/t] 1 1 <0,030 010 o
Uinurgio [pai) 1 1 0,030 0,10 o
MCPA (/L) 1 1 =0,030 0,10 o
1 1 <0,030 0,10 o
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e E PAL QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO farediasd
SNt Grupo Aguas de Portugal
Entidade Gestora Abastecida: CM Vila Velha de Rodao
Ponto de Entrega (PE): CM Vila Velha de Roddo - Zona 2
Pontos de Amostragem {representativos do PE): 5_VVRODOS - Saida Reservatorio Vila Velha de Roddo - CP

Loz
1506 17025

PERIODO DE COLHEITA: 2° TRIMESTRE / 2023

Pardmetros M.2 Amostras PCOA Valor determinado Valor Paramétrico NE Amostras > % Cumprimento
% (Decreto-lei n.2 Valor Parameétrico Valor Paramétrico
Previstas Realizadas cumprimento Maximo Minimo 152/2017)
1 1 100.00% =0,030 0.10 o
1 1 100.00% 0,030 0.10 o
1 1 100,00% 17 so0 o

selénio (pg/L) 1 1 <2,00 o o
sddio (masL) 1 1 538 o
Some Tricloroeteno e Tetracloroeteno {ugiL) 1 1 100.00% <10 10 o 100,00%
Tetracloroeteno {pgft) 1 1 100,00% <0,10 -
Tricloroetano {pgit] 1 1 <10 -
Sulfatas (mg/L 1 1 100.00% 10,0 250 o 100,00%
T metanos - Total (pgit) 1 I: 100.00% 2 EO o
Sromodickorometano {uy 1 hLE =10 =
Bromofdrmio (pg/L) 1 i 100,00% <10 e

Cloroférmin {pg/L) 1 3

Dibror

rometano (pg/L) 1 1

Avaliagdo: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-lei n2 306/2007, de 27de agoste alterade pelo Decreto-lei n.2 9272010, de 26de julho, e pelo Decreto-lei n2 152/2017, de 7de
dezembro.
0s resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribulda estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto.




